LEGENDA

sa Apparecchio di illuminazione a plafone per camminamenti LED 4,2W 660Ilm 3000°K
<=0 Plafoniera LED 8,7W 750Im 3000°K dim. 105x150x275

== Plafoniera di emergenza LED 8W SA (sempre accesa) batteria autonomia 1h

— STRIP LED da applicare su scale interne delle torri soggette a visita guidata
Canalina in plastica a protezione delle linee elettriche e cavi UTP cat.6

Presa connessione dati UTP CAT.6 da installare
Cavo UTP CAT.6 dainstallare
(7 Presa doppia: UNEL+10/16A
«J Interruttore unipolare di comando accensione
Rilevatore ottico di fumi
? Rilevatore di incendio di tipo lineare, unita emettitrice di impulsi
bl - Rilevatore di incendio di tipo lineare, unita ricevitrice di impulsi
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